[bookmark: _GoBack]Какие требования пожарной безопасности предъявляются к проходам, проездам и подъездам к жилым и общественным зданиям
Количество подъездов для пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям установлено пунктом 8.1.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Ширина проездов к зданиям определяется пунктом 8.1.4 СП 4.13130.2013 в зависимости от их высоты. Расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен здания регламентируется пунктом 8.1.6 СП 4.13130.2013. При этом, тупиковые проезды (подъезды) должны заканчиваться площадками для разворота пожарных автомобилей размером не менее чем 15 х 15 м (пункт 8.1.11 СП 4.13130.2013).
В свою очередь, для малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно), а также садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, подъезд пожарной техники должен быть на расстоянии не более 50 м (пункт 8.1.15 СП 4.13130.2013).
